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Задняя сторона

Обозначение ( → ) указывает направлени
е трубопровода.

Левая сторона Правая сторона

Крепежные винты пер
едней решеткиРасположенный внутри
блока

Нижняя ст
орона

Заслонка
Вспомогательная заслонка
Расположенный внутри
блока

Приемник сиг
налаИндикатор работы
Индикатор таймера
Индикатор УМНЫЙ ГЛАЗ
Переключатель Включен
ия/Выключения внутренн
его агрегата
Датчик температуры в помещении
Расположенный внутри
блока

Датчик УМНЫЙ ГЛАЗ

Передатчик сигн
алов

Беспроводный пульт д
истанционного управл
ения

(ARC466A9)

Паспортная табличка

Угол лопас
ти

Вентилятор

Охлаждение Нагрев Осушен
ие

Влево/вправо (авто
матически)

Стандартное расположение отвер
стий в стене

Отверстие для заделыв
аемого трубопровода∅65 Отверстие

∅65 Отверстие

Клеммная колодка с клеммой за
земленияРасположенный внутри
блока

Паспортная табличка

Включая монтажную пл
астину

Зона обслуж
ивания

Зона обслуж
ивания

Расход возду
ха в помеще
нии

Минимальное пространство для прохождения воздуха

Необходимое пространство для обслуживания и вентиляции

Жидкостная линия Ø6.4 CuT

Газовая трубка Ø9.5 CuT

Сливной шланг

Длина соединительного шланга снаружи блока: 450мм.

Соединительн
ая деталь
Наружный диаметр: Ø16mm

Длина трубопровода снаружи блока: 400мм.

Длина трубопровода снаружи блока: 350мм.

Внутренний диаметр:Ø14мм

Вверх/вниз (автоматически)

FTXM35K

3D092184


