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Подробные технические чертежи

VAM150FC9

VAM250FC9

VAM150FA

3TW27874-1

ПРИМЕЧАНИЕ

1 Необходимо предусмотреть смотровое отверстие (450x450 мм) для проверки воздушных фильтров, элементов теплообменника и вентиляторов.

Распределительная коробка
Место для техобслуживания элементов теплообменников, 
воздушных фильтров и вентиляторов

Смотровое отверстие
Ø 450

Вентилятор подачи 
воздуха

Крышка доступа

Потолочный крюк
Овальное отверстие 4-14x40

Свежий воздух с улицы
(Наружный воздух)

Выброс воздуха наружу

Уплотнение

Вентилятор для отвода воздуха
Распорка отвода воздуха

Заслонка

(Крышка доступа)

(Клеммная коробка)

Рекуператор Воздушные фильтры

Подача воздуха 
в помещение

Вытяжной воздух 
из помещения

Уплотнение

541541
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ПРИМЕЧАНИЕ

1 Необходимо предусмотреть смотровое отверстие (450x450 мм) для проверки воздушных фильтров, элементов теплообменника и вентиляторов.

Распределительная коробка
Место для техобслуживания элементов теплообменников, 
воздушных фильтров и вентиляторов

Смотровое отверстие
Ø 450

Вентилятор подачи 
воздуха

Крышка доступа

Потолочный крюк
Овальное отверстие 4-14x40

Свежий воздух с улицы
(Наружный воздух)

Выброс воздуха наружу
Уплотнение

Вентилятор для отвода воздухаЗаслонка

(Крышка доступа)

(Клеммная коробка)

Рекуператор Воздушные фильтры

Подача воздуха 
в помещение

Вытяжной воздух
из помещения
Уплотнение

5454

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ЧЕРТЕЖИ VAM-FC9 НА MY.DAIKIN.EU

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ЧЕРТЕЖИ VAM-J НА MY.DAIKIN.EU

3TW27884-1

3TW27874-1


